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Ouverture de secours globale 
Système sas centralisé
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Ouverture de secours globale

Il faut compléter l'embrochable relais supplémentaire, réf. 710953, dans 
la commande centrale RJ pour établir la fonction Ouverture de secours 
globale (en appuyant sur le bouton d'ouverture de secours d'une porte, 
toutes les portes du système seront déverrouillées). On l'enfiche simple-
ment dans la douille à fiche prévue (voir en bas !). 
En plus il faut enlever dans la commande centrale RJ de toutes les platines 
de contrôle le cavalier JP1 (ou bien le mettre sur une seule broche).

Douille à fiche pour le 
relais supplémentaire
(réf. 710921)
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Commande centrale RJ 
(Exemple avec 2 platines 
de contrôle pour 2 portes)
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Enlever les cavaliers 
JP1 (ou bien les mettre 
sur une seule broche) 
- de toutes les platines 
de contrôle dans la 
commande centrale RJ


